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# Los ensayos marcados no estan amparados por la acreditaciéon de ENAC

Datos del destinatario | A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espafia)

Datos de la muestra

| DNI/CIF A46000477

INFORMACION DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano
T.M. Simple. #

Ref./punto de toma de muestra: L'ALCUDIA. Cambio gestor Urb. Ismael Tomas.

Tipo de toma de muestra:

Fecha toma de muestra: 24.10.2017

Realizada por: Cliente

Tipo de andlisis: An. Control ETAP RD140 s/floc.+ NO3 + CI Cliente
Volumen de muestra: 750 ML

Fecharecepcion de muestra 25.10.2017

Fecha inicio andlisis: 25.10.2017

Fecha final andlisis: 28.10.2017

Parametros Resultados Unidades Incert. V.P. Método Ensayo
# Cloro residual libre (Dato del Cliente) 0,59 mg/l CI2 0,407 Aportado por el cliente
Clostridium perfringens 0 ufc/100 mL 0 PEE-GA/016
Aerobios a 22°C <1 ufc/mL 100 PEE-GA/017
Coliformes Totales 0 NMP/100ml 0 PEE-GA/057
Escherichia coli 0 NMP/100 mL 0 PEE-GA/057
Amonio <0,15 mg/l NH4 15 % 0,50 PEE-GA/325
Nitratos 21 mg/l NO3 20 % 50 PEE-GA/325
pH 7,6 u. pH +0.3 6,5a9,5 PEE-GA/329
Conductividad a 20 °C 620 uSfem 9% 2.500 PEE-GA/331
Turbidez <0,5 UNT 16 % 1,0 PEE-GA/346
Color <5 u.Pt-Co 15% 15 PEE-GA/349
# Olor <1 Ind. Dilucién 3 PEE-GA/352
# Sabor <1 Ind. Dilucién 3 PEE-GA/352

Observaciones:

Reg. Merc. Valencia Tomo 4954, Libro 2262 Sec.Gral., Folio 159 de la Secc. 82, Hoja V-36096. General de Andlisis, Materiales y Servicios, S.L. - C.LLF. B-96315577.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera segun R.D.140/2003.

EL valor minimo del V.P. del cloro esta establecido segln el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.
Segun la norma I1SO 8199, los recuentos microbiolégicos comprendidos entre 1y 3 ufc/vol (volumen investigado) suponen una deteccion de la presencia
del organismo, y los comprendidos entre 4 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un nimero estimativo

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
Dicho informe no deberéa reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito de Gamaser S.L.
Las incertidumbres corresponden a su maximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo estan a disposicion del cliente.
Los V.P. marcados con (%) corresponden a concentraciones minimas exigidas.

Ensayos realizados en Paternay validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Produccidn Fisico-Quimica) - Raquel
Sancho Sanchez (Responsable Produccién Microbiologia)

Firmado en Paterna a 30/10/2017

Documento firmado electronicamente. Autenticidad verificable en https://valide.redsara.es/valide/

GAMASER - CATALUNA
C/ Mova Estacio 27
43500 TORTOSA

Telf: 977510 181

GAMASER - CENTRAL

Parque Tecnoldgico - Ronda lsaac Peral 4
45980 PATERNA (WALENCIA)

Telf: 963 980 700

webh: WWW. gamaser.es

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta.
44003 TERUEL

Barbara sin

Telf: 378 609 932

GAMASER - NORTE

Poligono Industrial Las Cafias sin
31230 VIAMA INAVARRAD

Telf: 876 720 316

correo: gamaser@aguasdevalencia.es
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